’ DADOS DO CONTROLO DA Qg:;zztzzz: l:::; ::_RA CONSUMO HUMANO NO 4 ° TRIMESTRE
p e n a f l e I Ve rde ZONA DE ABASTECIMENTQ: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Concetho de Pendfiel 2023
SRS sl
|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica, através de analises periédicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP}) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo | Mdéximo VP dovp Previstas | Realizadas| paalizadas
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 12 12 100%
|pesinfetante residual — mgh 0,29 0,6 12 12 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 2 2 100%
loH 26,5 e<9,5 Unidades pH 6,6 7,5 0 100% 2 2 100%
Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 79,6 281 0 100% 2 2 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3 <3 0 100% 2 2 100%
Turvagio 4 UNT <1 <1 0 100% 2 2 100%
|Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 2 2 100%
|Nimero de colénias a 22 2C — N/ml 0 0 2 2 100%
INlimero de colénias a 36 C - N/ml 0 0 -— - 2 2 100%
|Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 [¢] 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, 1,8 1,9 0 100% 2 2 100%
Aluminio 200 pg/L Al <10 <10 0 100% 1 1 100%
Amdnio 0,50 mg/l NH, <0,05 <0,05 0 100% 2 2 100%
Antiménio 10,0 po/l Sb <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 Mg/l As <4 <4 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pg/l <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pireno 0,010 pglt <0,0030 | <0,0030 0 100% 1 1 100%
lBoro 1.5 mg/l B <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 Hg/l BrOg <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug/l Cd <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Cilcio - mg/l Ca 51 5.1 - - 1 1 100%
Cianetos 50 ugfl CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 myg/l Cl 21,4 21,4 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ugfl Pb <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgfl Cu 0,024 0,024 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ug/t Cr <3 <3 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3,0 pg/l <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%
|Dureza total — mg/l CaCO, 24,2 24,2 - — 1 1 100%
IFerro 200 ug/l Fe 41,3 41,3 0 100% 1 1 100%
|Fluoretos 15 mg/l F <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {(HAP): 0,10 pgll <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno - yglt <0,02 <0,02 - --- 1 1 100%
Benzo(k}fluoranteno, - _ygn <0,02 <0,02 — --- 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno| - po/l <0,02 <0,02 - --- 1 1 100%
tndeno(1,2,3-cd)pireno| — poll <0,02 <0,02 - - 1 1 100%
Magnésio — mg/l Mg 1,23 1,23 - 1 1 100%
|Manganés 50 pg/l Mn <4 <4 0 100% 1 1 100%
|Nitratos 50 mg/l NO, 1,9 10,9 0 100% 2 2 100%
|witritos 0,50 mg/i NO, <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
|Mercirio 1,0 g/l Hg <0,01 | <0,01 0 100% 1 1 100%
INiquet 20 g/t Ni <« <2 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total 0,50 ugh <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 uglt <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos| 0,10 pg/l - — e - —
Imidaclopride 0,10 pg/l —= --- . e -
MCPA 0,10 pgll <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurdo 0,10 Halt --- e - = -
Metolacloro 0,10 Hg/l - — --n - —
Dimetoato 0,10 Hg/l — —- - -— -
Ometoato| 0,10 pg/l — = — — -
Simazina| 0,10 pafl <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazinal 0,10 pg/t <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazinal 0,10 pafl <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina| 0,10 Mg/l <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 pg/l <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 pofl <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Clortolurdo 0,10 ugi <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Isoproturéo 0,10 pg/l <0,030 | <0,030 o] 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 ug/l <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P1 0,10 yall <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 pgfl <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
|\nformagdo complementar relativa a averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE PENAFIEL

4 2 TRIMESTRE

ey

I

ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel

penafic verde

2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, d
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Q

e 21 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede ptiblica,
ualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

através de anilises periédicas na torneira do

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Anélises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vp Unidade Minimo | Méaximo VP do vp Previstas | Realizadas Realizadas
Selénio 20 ug/l Se <2 <2 0 100% 1 1 100%
Sodio 200 mg/l Na 6,5 6,5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/l SO, <10 10,5 0 100% 2 2 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugll <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — ugllt <0,20 <0,20 - - 1 1 100%
Tricloroeteno — Hgfl <0,10 <0,10 -~ - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 ugll 29,8 29,8 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio — g/l 20,1 20,1 — - 1 1 100%
Bromoférmio| — ugll <0,20 <0,20 --- - 1 1 100%
Bromodiclorometano| — ug/t 8,29 8,29 --- - 1 1 100%
Dibromoclorometano| — Hgfl 1,37 1,37 --- -~ 1 1 100%
Alfa Total 0,1 Bafi <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSy <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%

|'nformagiio complementar relativa & averiguagdo d

as situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
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penafielverde

ZONA BAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONCELHO DE
PENAFIEL (1 Origem de Captaciio de Agua - Rio Tamega)

FREGUESIAS ABRANGIDAS

100% RIO DE MOINHOS
100% CABECA SANTA

100% PAREDES

100 % TERMAS DE S. VICENTE
100% PEROSELO

100% BOELHE

100% LUZIM E VILA COVA
100% ABRAGAO

100% EJA

85% PORTELA (Zona Baixa)
85% PINHEIRO (Zona Baixa)
24% OLDROES (Zona Baixa)
23.7% VALPEDRE (Zona Baixa)

Termas de S. Vicente engloba Paredes, Pinheiro e Portela

PENAFIEL VERDE EMPRESA MUNICIPAL TELEF.: 255 710 130 EMAIL: geral@penafieverde.pt  NIF: 507 700 651
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
p CONCELHO DE PENAFIEL 4 2 TRIMESTRE
pen afl elve ,de ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel 2023
ersAesa fapal
JEm conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se 2 verificagéo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira
do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) superiores | Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo | Maximo VP doVP Previstas | Realizadas| goalizadas
Escherichia coli {E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 33 33 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 33 33 100%
Desinfetante residual —_ mg/l 0,3 0,7 - - 33 33 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 6 6 100%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 6 6 100%
pH >6,5e59,5 Unidades pH 6,8 7,7 0 100% 6 6 100%
Condutividade 2500 pS/ecm a 20 °C 69,4 276 0 100% 6 6 100%
Cor 20 mg/l PtCo <3 <3 0 100% 6 6 100%
[Turvaggo 4 UNT <1 <1 0 100% 6 6 100%
IEnterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 6 6 100%
[NGmero de colénias a 22 2C = N/ml 0 5 6 6 100%
Intmero de caténias a 36 2C = N/ml 0 15 6 6 100%
Clostridium perfringens 0 N/400 ml 0 0 0 100% 6 6 100%
Oxidabilidade 5,0 mgft O, <1 1,3 0 100% 6 6 100%
|Ferro 200 ug/l Fe <20 114 0 100% 6 6 100%
Manganés 50 uall Mn <4 16,4 0 100% 6 6 100%
Aluminio 200 pg/L Al <10 46 0 100% 6 6 100%
Aménio 0,50 mg/l NH, <0,05 <0,05 0 100% 6 6 100%
Nitratos 50 mg/l NO; 4,4 324 1] 100% 6 6 100%
Sulfatos 250 mgfl SO, <10 12,5 0 100% 6 6 100%
Antiménio 10,0 ug/l Sh <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 vgfl As 3,5 3,5 0 100% 1 1 100%
|Benzeno 1,0 pgll <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
rﬂenzo[a}pimno 0,010 Hoh <0,0030 | <0,0030 0 100% 1 1 100%
[Boro 1,5 mg/l B <0,010 | <0,010 )] 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 Ha/l BrO; <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 uall Cd <0,08 | <0,08 0 100% 1 1 100%
Calcio — mgl/l Ca 5,9 5,9 -— - 1 1 100%
Cianetos 50 po/l CN <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/l Cl 13,5 13,5 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 Mg/l Pb <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mgfl Cu 0,005 0,005 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ugll Cr <3 <3 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3,0 uall <0,750 | <0,750 0 100% 1 1 100%
|Dureza total — mg/l CaCO,3 25,2 25,2 --- - 1 1 100%
|Fluoretos 1,5 mg/l F <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromadticos Policiclicos (HAP): 0,10 yall <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno —- ugll <0,02 <0,02 - - 1 1 100%
Benzo{k)fluor —— pglt <0,02 <0,02 — -- 1 1 100%
Benzo(ghi)perileng| — ugh <0,02 <0,02 - --- 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno -— pgfl <0,02 <0,02 — -— 1 1 100%
Magnésio -—- mg/l Mg 1,36 1,36 -~ - 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO, <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 gl Hg <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Iniquel 20 g/l Ni <2 <2 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total 0.50 pofl <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 poll <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos) 0,10 pgl — -— - = — -
Imidaclopride 0,10 pgl s - — —- - -
MCPA 0,10 pgi <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Diurdo 0,10 ugfl - --- — — e —
Metolacloro 0,10 poi == --- —_ - -—- —
Dimetoato] 0,10 ugh — - -— --
Ometoato 0,10 pgh - - --- — ——. - e
Simazina 0,10 Mo <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazina 0,10 yofl <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 ugll <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina| 0,10 ugll <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 pgh <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 po/l <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Clortolurdo| 0,10 pgll <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo 0,10 Hght <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Metalaxil) 0,10 Hglt <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P1| 0,10 pof <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 pofl <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Informacio complementar relativa 3 averiguagéo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
e
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DE PENAFIEL

42 TRIMESTRE

lverde

i SHIEES PGP

ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel

2023

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Méximo vp do vP Previstas | Realizadas| Realizadas
Selénio 20 ugfl Se <2 <2 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mg/l Na 72 7,2 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — Hg/l <0,20 <0,20 - -~ 1 1 100%
Tricloroeteno| -— pg/! <0,10 <0,10 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 pg/ 22,3 22,3 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio — pg/l 16 16 - --- 1 1 100%
Bromoférmio — ugfl <0,20 <0,20 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano — pghl 5,44 544 --- - 1 1 100%
Dibromoclorometano| — ugft 0,89 0,89 - --- 1 1 100%
Alfa Total 0,1 Bg/l 0,05 0,05 0 100% 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSyv <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Raddo 500 Ba/t <10 <10 0 100% 1 1 100%
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|tnformag&o complementar relativa & averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
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ZONA ALTA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONCELHO DE
PENAFIEL (3 Origens de Captacio de Agua - Rio Timega, Mina de Perafita e

Entidade em Alta)

FREGUESIAS ABRANGIDAS

15% PORTELA (Zona Alta)
15% PINHEIRO (Zona Alta)
76% OLDROES (Zona Alta)
76.3% VALPEDRE (Zona Alta)
100% DUAS IGEJAS

100% PENAFIEL (Milhundos,
Santiago Subarrifana, Novelas, Marecos,
Santa Marta)

100% GUILHUFE E URRO
100% IRIVO

100% RANS

100% GALEGOS

100% PACO DE SOUSA
100% FONTE ARCADA

100% LAGARES E FIGUEIRA
100% CAPELA

100% CANELAS

100% SEBOLIDO

100% RIO MAU

100% CROCA

100% S. MARINHO

100% S. MAMEDE

100% CASTELOES

100% BUSTELO

Termas de S. Vicente engloba Paredes, Pinheiro e Portela

PENAFIEL VERDE EMPRESA MUNICIPAL TELEF.: 255 710 130 EMAIL; geral@penafieverde.pt NIF: 507 700 651



