DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
. CONCELHO DE PENAFIEL 4 2 TRIMESTRE
oen ;‘i i '\J. | ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel 2024
FITHAL R
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da sgua da rede piblica, através de anélises periédicas na torneira
do consumidor, segundo consta no Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR].
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) %
Par§metro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vpP Unidade Minimo | Maxima VP do VP Previstas | Realizadas Realizadas
Escherichia colj (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 12 12 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 12 12 100%
|Desinfetante residual — mg/l 0,2 0,7 == - 12 12 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 25 eC 3 Fator de diluigio <1 <1 0 100% 2 2 100%
pH 26,5 9,5 Unidades pH 7,2 7.5 0 100% 2 2 100%
Condutividad. 2500 pS/cm a 20 °C 91 120 0 100% 2 2 100%
Cor 20 mgf PtCo <2 <2 0 100% 2 2 100%
Turvacdo 4 UNT <0,5 <0,5 0 100% 2 2 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 2 2 100%
Ndmero de colénias a 22 oC —_ Nfml 0 1 = = 2 2 100%
Clostridium perfringens [o] N/M00 ml 0 4} 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade 50 mgll O, <1,5 <1,5 0 100% 2 2 100%
Aluminio 200 ug/l. Al - ) iy — o
Aménio 0,50 mg/l NH, <0,02 <0,02 0 100% 2 2 100%
Antiménio 10,0 ug/ Sb - - - = =
Arsénio 10 ugll As — = - —
Benzeno 1,0 ugll - - - — —
[Benzofa)pireno 0,010 gl = —
|Bora 1,5 mg/l B = = i = —
Bromatos 10 ug/l BrO, - — - = =
Cédmio 5,0 pgll Cd = = — - =
Célcio - mg/l Ca = i - o —
Cianetos 50 ugl CN — - — = =
Cloratos 0,7 mg/l = = — == =
Cloretas 250 mgl Cl — — — —
Claritos 0,7 mg/l = — — — —
Chumbo 10 pg/l Pb = — — — —
Cobre 2,0 mgfl Cu - = - = =
Crémio 50 ugh Cr = = — — —
1,2 - dicloroetano 3.0 wgh =5 — - — —
Dureza total — mg/l CaCO, - — - - —
Ferro 200 ug/l Fe 26,9 <50 0 100% 2 2 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F — — — - i
Hidrocarbonetos Aramiticos Policiclicos (HAP): 0,10 uglht - - = = =
Benzo{b}fluoranteno) — 1111 — == — — —
Benzo(k)fluor = ug/ -
Benzo(ghi)perileno - Ll - - ES = =
Indeno(1,2,3-cd)pireno - gl -— = = = =
Magnésio = mg/l Mg = — — —
Manganés 50 ug/l Mn - == =5 - —
|Nitratos 50 mghi NO, <10 <10 0 100% 2 2 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO, = — =3 = =
Mercdrio 1,0 pg/l Hg == == o = =
Niquel 20 g/l Ni B — - ot ==
Pesticidas - total 0,50 ugi <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 ygft <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos) 0,10 po/l = — e = =
Imidaclopride 0,10 ug/l — = = - —
MCPA 0,10 ugh — —
Diurfo 0,10 pol - -— = - =
Metolacloro) 0,10 17 = = e - —
Dimetoato) 0,10 ugfl = - = . =
Ometoato 0,10 pg/l -—- - = - —
Simazina) 0,10 pall <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilsimazina 0,10 pgfl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 ugh e — = = .
Desetilterbutilazina 0,10 ughl - 5 — — —
Atrazina 0,10 ugh <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 wght <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
ClortolurSio 0,10 po/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdo} 0,10 e/ <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Metalaxil 0,10 po/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Di ida-P1 0,10 ugh = =
Metabolito M656PHD51 0,10 pgil - —
Metribuzina| 0,10 ugll - — - — —
Informag&o complementar relativa 3 averiguagio das sit ¢bes de incumpri dos VP { e medidas correctivas):
e
—FT1esy s il Data da publicitagdo no website :
Responsavel: L, / /
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DE PENAFIEL

42 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Baixa de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel

2024

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

através de anilises periédicas na torneira do

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Anilises
vp Unidade Minimo | Méximo VP do VP Previstas | Realizadas Realizadas

Selénio 20 ug/l Se —
Sédio 200 mg/l Na - - - - -—

Sulfatos 250 mg/l SO, <10 20 0 100% 2 2 100%
Potdssio E_ mg/l K s iy -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 g/l . == =
Tetracloroeteno - ug/t - = — = —
Triclorgeteno — ugh = == = - —
Trihalometanos - total (THM): 100 ugll iy — - . —
Cloroférmio| -~ ug/l = == = = il
Bromofdrmio — pgfl - o = = =
Bromodiclorometano — ug/l - - - — =
Dibromoclorometano — g/l = = = = —
Alfa Total 0,1 Bafl -
Dose indicativa 0,10 mSv = - = =

Infermag&o complementar relativa 2 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsdvel:

Data da publicitagdo no website :

AY/02/ 2025
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO o
. CONCELHO DE PENAFIEL 42 TRIMESTRE
OPNA] 3 ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Pendfiel 2024
TIPS i
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificacéo da qualidade da dgua da rede piiblica, através de andlises periédicas na torneira
do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Anélises % .2 Andlises {PCQA) %
Parémetro {unidades) superiores | Cumpril Andlises
vP Unidade Minimo | Médximo VP do VP Previstas |Realizadas| poatizadas
|Escherichia coli (E. Cofi) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 35 35 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 m! 0 0 0 100% 35 35 100%
|pesinfetante residual = mgfl 0,2 0,7 35 35 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 5 5 100%
Sabor a 25 ¢C 3 Fator de diluigao <1 <1 [¢] 100% 5 5 100%
pH 26,6 e <9,5 Unidades pH 7,5 7,9 0 100% 5 5 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 50 130 0 100% 5 5 100%
Cor 20 mg/l PtCo <2 <2 0 100% 5 5 100%
Turvagdo 4 UNT <0,5 <0,5 0 100% 5 5 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 5 5 100%
|Nimero de colénlas a 22 °C — N/mi 0 0 5 5 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 5 S 100%
Oxidabilidade 50 mg/l O, <1,5 <1,5 0 100% 5 5 100%
Ferro 200 yaft Fe 9,1 <50 [} 100% 5 5 100%
Manganés 50 Hg/l Mn <0,5 <15 0 100% 5 5 100%
Aluminio 200 pg/l Al 9,2 <50 0 100% 5 5 100%
Aménio 0,50 mg/l NH, <0,02 0,02 0 100% 5 5 100%
Antiméni 10,0 pg/l Sb <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ugll As 2,6 2,6 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1,0 pgll <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 pglt <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
|Bore 1,5 mgfl B <0,15 | <0,15 0 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 g/ BrO, <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug/l Cd <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Célcio —_ mg/l Ca 8,98 8,98 0 100% 1 1 100%
Cianetos 50 pg/l CN <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloratos 0,7 mg/l 0,105 0,105 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/Cl. <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloritos 0,7 mg/i <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 ug/l Pb <1 <1 [ 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,0057 | 0,0057 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pg/l Cr <1 <1 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano 3.0 ug/l <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total — mg/l CaCO;, 31 31 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mgfl F 0,14 0,14 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {HAP): 0,10 pgll <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
B (b)fluor — pgil <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Benzo{k}fluoranteno| - pglt <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno — pall <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno| — pgh <0,01 <0,01 "] 100% 1 1 100%
Magnésio — mgll Mg 2,16 2,16 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO; <10 <10 0 100% 5 5 100%
Nitritos 0,50 mg/l NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Merciirio 1,0 ugfl Hg <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Niguel 20 pall Ni <2 <2 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total 0,50 ygh <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 pa/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 pgh --- - - — 0 0 —
Imidaclopride 0,10 yaft - — — 0 0 —
MCPA/ 0,10 pafll <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Diurso| 0,10 ugi -— --- - — 0 0 —
Metolacloro 0,10 ugll — -— — 0 0 —
Di 0,10 pg/l - - — — 0 0 -
Ometoato 0,10 pall — - - - 0 0 =
Si i — pg/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilsi i — ugli <0,03 <0,03 o] 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 wgll <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 g/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Atrazina 0,10 pgfl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,10 ngh <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Clortolurdo) 0,10 pglt <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Isoproturdol 0,10 pg/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Metalaxil] 0,10 ught <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Di ida-P1 0,10 pal! <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Metabolito M656PHO51 0,10 Hofl <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 ug/l <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Informagia complementar relativa 3 averiguacio das sit ¢Bes de incumpri dos VP e medidas correctivas):
moan-Dat, e
A C2E
Data da publicitagsio no website :
Responsdvel:
AU /[oa/20 25
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
' CONCELHO DE PENAFIEL 42 TRIMESTRE
D) 9 .ﬂ a .. ':5 | ZONA DE ABASTECIMENTO: Zona Alta de Abastecimento de Agua do Concelho de Penafiel 2024
LPIPIESA TING I
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Anilises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas |Realizadas | paalizadas
Selénio 20 ug/l Se <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 mgfl Na 7,72 7,72 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/l SO, <10 74,8 0 100% 5 5 100%
Potéssio - mg/l K 1,31 1,31 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pght <3 <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno — ug/l <3 <3 0 100% 1 1 100%
Triclor — wgll <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 ugfl 5 5 4} 100% 1 1 100%
Cloroférmio — ugll 5 5 0 100% 1 1 100%
Bromoférmio| - yg/l <3 <3 0 100% 1 1 100%
Bromodiclorometano — Hgfl <3 <3 0 100% 1 1 100%
Dibromoclorometano — ugll <3 <3 0 100% 1 1 100%
Alfa Total 0.1 Ba/l <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
|Dose indicativa 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Raddo 500 Ba/t <10 <10 0 100% 1 1 100%
Antiménio * 10,0 ug/l Sb — — - — 0 0 —
Arsénio * 10 ug/t As -—- --- — 0 0 -~
Benzeno * 1.0 ug/l - — - — 0 [ —
[Boro * 1,5 mg/i B = 0 0 =
|Bromatas * 10 pg/l BrO, = = 0 0 —
|cadmio * 5,0 pg/l Cd - — ) 0 —
Cianetos * 50 ug/l CN = - — - 0 0 =
Cloretos * 250 mg/l Cl — — 0 0 —
1,2 - dicloroetano * 3,0 uafl = — = = 0 0 —
|Fluoretos * 1,5 ma/l F - - - — 0 0 —
|Mercario * 1,0 pgli Hg — 0 0 =
Nitratos * 50 mg/l NO; = — = — 0 0 —
Pesticidas * 0,50 uafl — = — — 0 0 i
Selénio * 20 Mg/t Se -—- —- — — 0 0 -en
Sédio * 200 mgfl Na - - — 1} 0 —
Sulfatos * 250 mg/l SO, - - - — 0 0 —_
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: * 10 ug/t - - E= - 0 0 —
Tetracloroeteno| — Hy/l -~ - - — 0 0 —
Tricloroeteno — ygit - --- — — 0 0 e
Informag&o complementar relativa 3 averiguagdo das situagSes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
- Data da publicitagdo no website :
Responsivel: ! ‘ /Q:", )
g > . RSy i q /o J / J 0 a 5’
- cdl dirds . WPOM
* Parémetros conservativos realizadas pels entidade, gestora em Alta Aguas Douro e Paiva)
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